
照明器具姿図（新設器具）

Ｃ４５４

ａＢ１ ＬＥＤ避難口誘導灯Ｂ級ＢＬ型　（片面） ＳＰ－３１ ＪＤ５０Ｗ×１（非常電源別置型） ＳＰ－３３ ＪＤ５０Ｗ×１（非常電源別置型）クリ－ンル－ム仕様

□６００、乳白パネル、調光可能タイプ（約２５～１００％）

電圧：１００～２４２Ｖ

光源寿命：４００００時間、Ｒａ：８３

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）、枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パネル：アクリル（乳白）

昼白色（５０００Ｋ）

ＬＥＤ避難口誘導灯（Ｂ－ＢＬ級）ａＢ１

ａＢ１（矢）

ｂＢ２

ＬＥＤ避難口誘導灯（Ｂ－ＢＬ級）矢印付両面型

ＬＥＤ通路誘導灯（Ｂ－ＢＬ級）片面型ＳＰ－３１

電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

電線：けい素ゴム絶縁電線

備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＨ－０３

埋込穴φ６０　埋込高Ｈ＝９１

枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

本体：鋼板（白色粉体塗装）

定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

ＬＥＤスクエア照明（ＦＨＰ４５Ｗ×４相当）

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ９

パナソニック　ＦＡ２０３２２ＬＥ９

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ９パナソニック　ＸＬ５８４ＰＦＵＪＬＡ９

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

本体：鋼板（白色粉体塗装）

定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

ＪＤ５０Ｗ×１（非常電源別置型）

ｉＤシリーズ直付型４０形ｉスタイル

パナソニック　ＬＢ９５５００Ｋ

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＣＬＥ９

（ミディアムグレーメタリック）

グローブ：ポリカーボネート（乳白）

上カバー：アルミダイカスト

（ミディアムグレーメタリック）

本体：アルミダイカスト

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

防雨型

ＬＥＤ６．５Ｗ×１　フットスタンド

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８５０

ＬＥＤ５．２Ｗ電球　ローポールライト

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

器具光束２２１ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ

グローブ：ガラス（乳白）

ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）

幅φ１０４・地上高９６０

ｉＤシリーズ埋込型４０形下面開放型　Ｗ１５０

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６０ＰＥＮＫＬＥ９

Ｄ３２２ Ｅ３２２ Ｆ６５ Ｇ５２

ＳＰ－１ ＬＥＤ１３．９Ｗ ＳＰ－２６ Ｈｆ３２Ｗｘ２（ＰＫ）（ＨＡＣＣＰ向け） ＳＰ－４７ ＬＥＤ３５Ｗ（スクエア型）

照明器具姿図（既設器具） （寸法及び計上は参考）

電源装置はライトバー側に内蔵

埋込穴φ１００、埋込高７２

枠：鋼板（スノーホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミ（スノーホワイトつや消し仕上）

５０００Ｋ、Ｒａ８５、４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束８５０ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

一般タイプ、光源遮光角１５度、拡散タイプ

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ダウンライトＸＮＤＮ１０３８ＷＮＬＥ９

Ｈ２７

予備

５００

２Ｐ

分電盤名称、　記号、　電気方式、

幹線記号、主幹開閉器、ＷＨ等　

備　　考

番号

回路
分　岐　開　閉　器

ＥＬＢ２Ｐ１Ｐ
又はＭｇ

リモコン

負　荷　名　称 容　量　　ＶＡ

１Ｌ－書

２００／１００Ｖ

電灯　Ｌ

１

２

３

４００

ＡＣ１φ３Ｗ

１Ｌ

分電盤結線図

予備

４

５

６

７

８

予備

予備

５００

バックヤ－ド　Ｃ

１０００

１０００

１０００

１０００

１０００

１０００

１２００

１００

１０００

１０００

ＡＣ３φ３Ｗ

２００Ｖ

オ－プンケ－ス ＥＬＣＢ３Ｐ５０／２０

ＥＬＣＢ３Ｐ５０／２０

ＥＬＣＢ３Ｐ５０／２０

ＭＣＣＢ　３Ｐ

５０／５０

５０／５０

ＭＣＣＢ　３Ｐ

ＣＴ

ＣＴ

２０１

空調機（ＡＣＰＴ１１７－１）

Ａ

Ｂ

Ｃ

医材・書店　Ｃ

医材・書店　Ｃ

医材・書店　Ｃ

医材・書店　Ｃ

医材・書店　Ｃ

医材・書店　Ｃ

医材・書店　Ｃ

２０３ｂ

３０２ｂ

分電盤名称、　記号、　電気方式、

幹線記号、主幹開閉器、ＷＨ等　

備　　考

番号

回路
分　岐　開　閉　器

ＥＬＢ２Ｐ１Ｐ
又はＭｇ

リモコン

負　荷　名　称 容　量　　ＶＡ

（屋内壁掛型）

１次電源止

ＭＣＣＢ　３Ｐ

１００／１００

ＣＴ

ＭＣＣＢ　３Ｐ

ＣＴ

ＭＣＣＢ　３Ｐ

ＣＴ

５０／５０

５０／５０

１次電源止

１次電源止

ＭＣＣＢ　３Ｐ

２２５／１５０

１Ｌ－自販

１Ｌ

１１３

２００／１００Ｖ

１φ３Ｗ

（上部配線ダクト付）

２００／１００Ｖ

２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ

ＡＣ／ＧＣ１φ３Ｗ

１次電源止

１次電源止

（屋内壁掛型）

１Ｌ

１ＫＬ

１次電源止

１Ｌ－売

ＭＣＣＢ　３Ｐ

５０／４０

２２５／１５０

ＭＣＣＢ　３Ｐ

ＣＴ

ＣＴ

ＭＣＣＢ　３Ｐ

ＣＴ

１次電源止

２Ｐ

１００／７５

ＭＣＣＢ　３Ｐ

ＣＴ

２００Ｖ

ＡＣ３φ３Ｗ

２００Ｖ

ＡＣ／ＧＣ３φ３Ｗ

１００／１００

２ＫＰ

１０３

１０２ｂ

１０３

１１２

（上部配線ダクト付）

：電力量計

（検付・パルス付）

電球色、２８００Ｋ、Ｒａ８０

パナソニック　ＹＹＹ１６５１０ＬＥ１
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A1:N.S

A3:N.S

工事名

H28.10.31
E-09


